
Consignação para Trabalhos Fora de Tensão

As 5 Regras de Ouro:

Etapa 1: 1 - Etectuar o corte visível; 2 - Proteger contra a reposição acidental (bloquear e sinalizar).

Etapa 2: 3 - Verificar a ausência de tensão; 4 - Ligar à terra e em curto-circuito; 5 - Proteger e delimitar a zona de trabalhos.

C1 - Coordena as manobras nas instalações AT/MT.
C2 - Passa a responsabilidade da instalação para o RC.Centro de
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C3 - Executa ou manda executar as operações
        correspondentes à etapa 1 (criação da zona
        protegida) e confirma-o ao CC.

C4 - Dá autorização, mediante assinatura no BC
        em duplicado ou por mensagem registada,
        ao RT para executar as medidas de segurança
        que lhe competem na zona de trabalhos.

C8 - Confirma a execução das medidas de segurança
        correspondentes à Etapa 2, mediante assinatura
        no BC ou por mensagem registada e autoriza o
        RT a iniciar os trabalhos.

        Verifica o registo do estabelecimento das ligações
        à terra e em curto-circuito.

C9 - Permanece contactável durante todo o período
        da Consignação.

C5 - Confirma as manobras e bloqueios executados
         pelo RC na Etapa 1.

C6 - Executa ou manda executar as operações
        correspondentes à Etapa 2 (proteção da zona
        de trabalhos) e confirma-o ao RC.

C7 - Assina o BC ou informa o RC por mensagem
        registada que estão reunidas as condições
        de segurança para a realização dos trabalhos
        fora de tensão.

C10 - Após autorização do RC, dá início aos trabalhos
         fora de tensão.


